PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PISZU

HK.9020.3.42.2025 02.07.2025 r.

Ocena jakos$ci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2024 poz. 416), art. 12 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw
(tj. Dz. U. 2024 r. poz. 757), § 21 ust.1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia z wodociggu publicznego Bemowo Piskie, gm. Biala Piska,
powiat piski, ktory zaopatruje 975 mieszkancéw miejscowosci Bemowo Piskie.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, sprawujac nadzor sanitarny nad jakoscia
wody do spozycia, przeprowadzit kontrole w wodociggu publicznym Bemowo Piskie i pobrat
proby wody do badan. W oparciu o sprawozdania z badan nr LBESiZ.9051.2.197.2025 oraz
LBESiZ.9051.2.198.2025 z dnia 26.06.2025 r. probek wody pobranych w dniu 23.06.2025 r.,
w zakresie parametru enterokoki i parametrow grupy A pkt I Zalacznika nr2 cytowanego
rozporzadzenia, PPIS w Piszu stwierdzit spetnienie wymagarn parametrow mikrobiologicznych
i fizykochemicznych i orzekt jak na wstepie.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego wodociggu.

Inspgktor Sanitarny
w Piszu

Otrzymuja:

1. Urzad Miejski w Bialej Piskiej ePUAP
2. ZWiK Sp. z 0. 0. w Bialej Piskiej e-mail
3. aa.

sporzqdzita: Agnieszka Alicka — st. asystent Higieny Komunalnej
02.07.2025r.




Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna . P[: A
Laboratorium Badan Epidemiologicznych Srodowiskowych i Zywnosci W L

POLSKIE CENTRUM
19-300 Etk ul. Toruriska 6A/1

AKREDYTACJI

tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64
NIP 848-11-59-993 %
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii, BADANIA
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA dotyczacych wzajemnego uznawania sprawozdan z badan. —_—
Nr akredytacji AB 614 AB 614
Strona 1/ liczba stron 2
o Etk, dnia:  26.06.2025T. \\\\\‘\L‘l'/’f“;,,/
Znak sprawy: LBESiZ.9051.2.197.2025 S
\__.___/ _;-
Sprawozdanie LBESiZ/ 197 2025/ wps / mok / 2816PPPPW0195 iw//__—_\—.\é.
_ ) YU NS
1. Badania wykonano na zlecenie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu i
ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
zlecenienr 15 Pisz /53 /2025 zdnia 23.06.2025
2. Obiekt badania: prébka wody do spozycia
3 Cel badania: przedstawienie wynikéw badarn w obszarze regulowanym prawnie
4. Miejsce, data | godzina pobrania prébki: wodociag publiczny Bemowo Piskie - Bemowo Piskie - SUW, woda uzdatniona
pobrana dnia: 23.06.2025 godzina 11:40
5. Data i godzina przyjecia prébki do Laboratorium: przyjeta dnia: 23.06.2025 godzina 12:50
6. Probka pobrana wg PN-1SO 5667-5 i PN-EN ISO 19458 przez: pracownik PSSE w Piszu A. Alicka
7. Stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium: prébka przydatna
Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 197
Fizyczno-chemiczne 23.06.2025 Oznakowanie prébki przez klienta: 62 Pisz
Wynik badani Wartoéci parametryczne
Badana cecha _— . ynik badania jakim powinna odpowiadaé woda
PzB Metoda Dokument odniesienia Jednostka miary £ niepewnosé wyniku' wg Rozp. MZ  dnia 07.12.2017 r.
(Dz.U. 2017 r. poz. 2294)
B PN-EN 1SO 7887:2012 10 + 2 Akceptowalna przez konsumentow
1 Ma!n:a T Metoda C : mg/l Pt i bez nieprawidtowych zmian.
eloda spekirofo ryczna warto&é pH 7.7 Zalecana wartos$¢ do 15 mg/l Pt
Akceptowalna przez konsumentow
2 [Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 032 £ 0,10 Lz nleprayidiouyel zinioe;

Zalecany zakres
wartosci do 1,0 NTU

4 Odczyn pH PN-EN I1SO 10523:2012 - 7,5 + 041 65 - 95
Metoda potencjometryczna

Metoda nefelometryczna

temperatura pomiaru 20,8 °c

Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 HS/emyzs 551 + 35 2500
5 wiasciwa temperatura pomiaru 20,8 °C
Metoda konduktometryczna ,',(,::;wm: !z:n;garatu;y e Rame

22 Zapach

Metoda organocleptyczna PN-72/C-04557 W
Smak

N
= Z0 brak
23 Metoda organoleptyczna

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6. Spos6b pobrania i przechowywania prébki mogg wptywaé na waznosé wyniku.

PzB - pozycja z zakresu badan

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badari nieakredytowanych

N_ wynik badania spoza zakresu akredytacji lub otrzymany metodg nieakredytowang speiniajacg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

" _ norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako wiasciwa do oznaczania parametru

" - niepewnos¢é wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych warto$ci liczbowych, jako niepewno$¢ rozszerzona przy wspdiczynniku rozszerzenia k=2 i
poziomie ufnosci 95%. Niepewnoé¢ wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transportem probki

DAL

152U

: N
) A1 Bardeo i bratiany Akceptowalna przez konsumentéw i

bez nieprawidtowych zmian

Autoryzowat(a):

driana Matecka
ata rejestracji: 2025-07-01
ata wpiywu: 2025-07-01
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Sprawozdanie LBESiZ /197 /2025 / wps / mok / 2816PPPPW0195

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 197
Mikrobiologiczne 23.06.2025 - 26.06.2025 Oznakowanie probki przez klienta 62 Pisz
. 7 Wartos$¢ parametryczna wg Rozp. MZ
PzB Engans seola Dokument odniesienia Sdngalia)  Vimik badank z dnia 07.12.2017 r.
i (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
bez nieprawidiowych zmian

Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C ; : ; - - . "

1% Imetoca piytkowa, posiew wgiebny PN-EN IS0 6222:2004 e R P e
wodociggowej,
200 jtkM1 ml w kranie konsumenta

Liczba bakterii grupy coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12 :
103 |\etoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | Jtk/100 mi 0 0

Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
104 \tetoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | Jt/100 ml 0 0

Liczba enterokokéw katowych ; i
105 Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0

PzB - pozycja z zakresu badan
jtk - jednostki tworzace kolonie
Autoryzowat(a):
KIEROWNIK ODD_ZFALU o
oblolegicznych Zatwierdzil(a):

Badan Mikr
mgr Alicja &!}ows{ka

speojaliats mikrobieloghl

S
ore

mgr inz. Edyta Ne

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i transportowanie probki. Wyniki badan odnosza sig do otrzymanej prébki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarmno-
Epidemiologicznej w Etku sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA




Formularz nr PO-W-03/F08 z dnia 16.06.2025

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Badan Epidemiologicznych Srodowiskowych i Zywnosci
19-300 Etk ul. Torunska 6A/1
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64
NIP 848-11-59-993

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytaciji,
sygnatariusza porozumieri EA MLA i ILAC MRA dotyczacych wzajemnego uznawania sprawozdan z badan.

Nr akredytacji AB 614

Strona 1/ liczba stron 2

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

i/ (RS

BADANIA
—_—

AB 614

Znak sprawy: LBESiZ.9051.2.198.2025

1. Badania wykonano na zlecenie:

2. Obiekt badania:

Etk, dnia:

Sprawozdanie LBESiZ/ 198 /2025 /wps / mok / 2816PPPPW0200

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz

zlecenie nr

prébka wody do spozycia

16 Pisz / 63 /2025

3 Cel badania: przedstawienie wynikéw badar w obszarze regulowanym prawnie

4. Miejsce, data i godzina pobrania prébki:

5. Data i godzina przyjecia prébki do Laboratorium:
6. Prébka pobrana wg PN-1SO 5667-5 i PN-EN 1SO 19458 przez:

z dnia 23.06.2025

26.06.2025 .

W1y
SN,

wodociag publiczny Bemowo Piskie - Bemowo Piskie - sieé, sklep

pobrana dnia:

przyjeta dnia:

7. Stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium: prébka przydatna

23.06.2025
23.06.2025

11:55
12:50

godzina

godzina

pracownik PSSE w Piszu A. Alicka

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod probki: 198
Fizyczno-chemiczne 23.06.2025 Oznakowanie prébki przez klienta: 63 Pisz
Wynik badani Wartosci parametryczne
Badana cecha . " ynik badania jakim powinna odpowiadaé woda
PzB Metoda Dokument odniesienia Jednostka miary P wa Rozp. MZ z dnia 07.12.2017 1.
(Dz.U. 2017 r. poz. 2294)
. 11 + 2 Akceptowalna przez konsumentow
1 Barwa PN-EN ISO 7887:2012 - X g i 2
ma/l Pt i bez nieprawidiowych zmian.
Metoda spektrofotometryczna Metoda C
wartoéé pH 7.7 Zalecana warto$¢ do 15 mg/l Pt
Akceptowalna przez konsumentow
Metnosé 5 i bez nieprawidiowych zmian.
- -1:2016-09
2 Metoda nefelometryczna KN I6E d02reie0 NTU 0,46 t 0,14 Zalecany zakres
wartoéci do 1,0 NTU
4 Odczyn pH PN-EN 1SO 10523:2012 - 7.4 + 0,1 65 - 95
Metada potencjometryczna temperatura pomiaru 20,5 °C
Przewodno$é¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 nSlemygs 548 + 35 2500
5 wiasciwa temperatura pomiaru 20,7 °c
Metoda konduktometryczna ::';r: ey et dok
Zapach - i N
22 Metoda organoleptyczna PN-72/C-04557 15 bardza:stabymatinny Akceptowalna przez konsumentow i
Smak S ! N bez nieprawidiowych zmian
23 - 20 brak
Metoda organoleptyczna

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6. Sposéb pobrania i przechowywania prébki moga wplywaé na waznosé wyniku.
PzB - pozycja z zakresu badan
Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badan objete zakresem akredytaciji oraz badan nieakredytowanych

M. wynik badania spoza zakresu akredytacji lub otrzymany metodg nieakredytowang spetniajacg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

" - norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako wiasciwa do oznaczania parametru

" - niepewnaosé wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych warto$ci liczbowych, jako niepewno$é rozszerzona przy wspélczynniku rozszerzenia k=2 i
poziomie ufnosci 95%. Niepewno$¢ wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transportem prébki

PUW/3734/2025-1B
Z

D RP PSSE w Piszu

driana Matecka
ata rejestracji: 2025-07-01
ata wpiywu: 2025-07-01

Autoryzowat(a):

RMOWNIK

DD Z1AF]]



Formularz nr PO-W-03/F08 z dnia 16.06.2025 Strona 2/ liczba stron 2

Sprawozdanie LBESiZ /198 /2025 / wps / mok / 2816PPPPW0200

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod probki: 198

Mikrobiologiczne 23.06.2025 - 26.06.2025 Oznakowanie prébki przez klienta 63 Pisz

Wartos¢ parametryczna wg Rozp. MZ
z dnia 07.12.2017 r.
(Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

Badana cecha Dokument odniesienia Jednostka Wynik badania

GER Metoda miary

bez nieprawidiowych zmian

101 QOgélna liczba mikroorganizméw w 22°C

E PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml nie wykryto Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie
Metoda plytkowa, posiew wglebny ! Wk przekraczata: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci
wodociagowe),

200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 ;
103 | Mstoda filtacji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | /100 mI g .
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
0
104 | etods Titracs membranows) PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | J/100 I 0
Liczba enterokokdw katowych i P
105 Metoda fitracji membranowej PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0
PzB - pozycja z zakresu badan
jtk - jednostki tworzace kolonie
Autoryzowal(a):
KIERO\NN]K GDDZFA{:U Zatwierdzii(a):

Badan Mikrobi logicznych

mgr Alicja wska
Specjalista mikrob clogii

Laboraterium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transportowanie probki. Wyniki badan odnoszg sig do otrzymanej prébki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Elku sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA




